     КГП «Теплосервис-Аксу» доводит до сведения, что в ходе проведения плановых гидравлических испытаний в период с 03.05.2022 года по 05.05.2022 года, были выявлены повреждения тепловой сети, на следующих участках:
1. ул. Ауэзова, между ТК112-Ауэзова 55 Ø70мм
2. ул. М.Маметовой, между ТК9-ТД «Достык» Ø300мм
3. ул. Ленина, между ТК789-ТК791 Ø700мм
4. ул. Астана, между ТК10а-ТД «Астана» Ø80мм
5. ул. Ленина, ТК27а Ø700мм.
       На данный момент повреждения устранены на объектах: ул.Ауэзова, между ТК112-Ауэзова 55 Ø70мм, ул М.Маметовой, между ТК9-ТД «Достык» Ø300мм,  оставшиеся повреждения будет устранятся по очередности.
[bookmark: _GoBack]       Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(71837) 61592.

                                                                                         
